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INFILTRAZIONI DI ACQUA
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Infiltrazioni localizzate in box interrati — Termogramma e relativa immagine fotografica in campo visibile
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Infiltrazioni localizzate in box interrati — termogrammi
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Infiltrazioni su muro contro-terra — Termogramma e relativa immagine fotografica in campo visibile

L 21,9

Infiltrazioni da soletta terrazzo — Termogramma e relativa immagine fotografica in campo visibile

Localizzazione zone di infiltrazione ed accumuli di acqua per errate pendenze
Termogramma e relativa immagine fotografica in campo visibile
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PERDITE DA IMPIANTI
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Perdite da impianti in parete — Impianto acqua fredda — Fase 1: Verifica entita ed estensione del danno
Termogramma e relativa immagine fotografica in campo visibile
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Perdite da impianti in parete — Impianto acqua fredda — Fase 2: individuazione tubazione e ricerca perdita
Termogramma e relativa immagine fotografica in campo visibile
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Impianto a pannelli radianti — Verifica dello stato di efficienza della serpentina
Decadimento dell’efficienza — individuazione tratti difettosi
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Perdite da impianti — Impianto acqua calda — Localizzazione della perdita
Termogramma e relativa immagine fotografica in campo visibile
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Perdite da impianti — Impianto termico a pannelli radianti
Individuazione / ispezione tracciato tubazioni e localizzazione della perdita

INFILTRAZIONI DI ARIA

Infiltrazio

aki19.2°C
temp . minima

25.7

Infiltrazioni di aria da serramenti — Termogramma e relativa immagine fotografica in campo visibile
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UMIDITA’ DI CONDENSA

Umidita di condensa — insufficiente isolamento termico - verifica termografica - mappa termica
Termogramma e relativa immagine fotografica in campo visibile

Sezione termica lungo la Linea 1 — individuazione profilo critico ed area a “rischio condensa”

Insufficiente isolamento termico — rischio umidita di condensa — individuazione area a rischio condensa
Termogramma e relativa immagine fotografica in campo visibile
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DIFETTI DI ISOLAMENTO TERMICO

Difetto di isolamento termico su ponte termico — individuazione area critica
Termogramma e relativa immagine fotografica in campo visibile

Difetto di isolamento termico su ponte termico — individuazione area critica
Termogramma e relativa immagine fotografica in campo visibile

Difetto di isolamento termico su ponte termico — individuazione area critica
Termogramma e relativa immagine fotografica in campo visibile
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Verifica stato dell'isolamento termico - individuazione aree critiche
Termogramma e relativa immagine fotografica in campo visibile

Sezione termica lungo la Linea 1 — individuazione profilo critico ed aree critiche

Verifica stato dell'isolamento termico - individuazione aree critiche
Termogramma e relativa immagine fotografica in campo visibile
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ALTRI ESEMPI DI APPLICAZIONE DELLA TERMOGRAFIA

Impianto di riscaldamento
Mappatura tracciato tubazioni

Manto di impermeabilizzazione
Individuazione infiltrazioni

Muratura perimetrale
Mappatura trama muraria ed
inviduaz elementi strutturali

Impianto elettrico BT
Difetto di connessione

Impianto di acqua calda
Mappatura tracciato tubazioni

Edificio storico
Indviduaz. tamponamenti

Soletta in latero-cemento
mappatura struttura-travetti

Scambiatore di calore
Difetti di isolamento tubazioni

Impianto di riscaldamento
Difetto di isolamento

Edificio ristrutturato
Individuazione traccia di
precedente ampliamento

Impianto elettrico
Difetto di connessione barre MT

Trasformatori di isolamento
Verifica termografica



